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Schlafzimmer
FensterfalzlUfter (kein Mangel)

Jungenzimmer

Oben: Fensterfalzlifter (kein
Mangel)

Mitte: Luftundichtigkeiten an den
Fensterkreuzen

Jungenzimmer

Links: Luftundichtigkeiten an der
Ecke der Fensterleibung zur
Fensterbank

Rechts: Luftundichtigkeit an der
unteren Ecke des Fensterfliigels

Jungenzimmer

DetailvergroRerung des oberen
Bildes

Jungenzimmer

Mitte: Luftundichtigkeiten an den
Fensterkreuzen

Jungenzimmer
Luftundichtigkeiten an den
Fensterkreuzen und nahe der
Leibung
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Jungenzimmer
Luftundichtigkeiten zwischen Fligel
und Blendrahmen

Biro

Oben mitte: FensterfalzlUfter (kein
Mangel)

Oben links: Luftundichtigkeit
zwischen Fligel und Blendrahmen

Biro
minimale Luftundichtigkeiten

Kiche

geringe Luftundichtigkeiten am
Fensterkreuz

Kiche
geringe Luftundichtigkeiten
zwischen Fligel und Blendrahmen

Badezimmer

Luftundichtigkeiten zwischen Fllgel
und Blendrahmen Warmebricke
am unteren Glasrandverbund (kein
Mangel)
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Badezimmer

Oben rechts: minimale
Luftundichtigkeiten zwischen Fligel
und Blendrahmen (kein Mangel)

wC

Luftundichtigkeiten zwischen Fligel
und Blendrahmen Warmebricke
am unteren Glasrandverbund (kein
Mangel)

wcC

Luftundichtigkeiten am Kampfer
(dem waagrechten Riegel)
Warmebrucken am
Glasrandverbund (kein Mangel)

Hauswirtschaftszimmer
Luftundichtigkeiten am Kampfer
(dem waagrechten Riegel)
Warmebrucken am
Glasrandverbund (kein Mangel)

Hauswirtschaftszimmer
Warmebriicken am
Glasrandverbund (kein Mangel)

Flur

Diverse Luftundichtigkeiten an der
Wohnungstir, insbesondere am
Briefschlitz leichte
Warmebrtcken in der Turflllung
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Flur

Luftundichtigkeiten zwischen
Tarblatt und Tarstock leichte
Warmebrtcken in der Turflllung

Wohnzimmer

Luftundichtigkeiten zwischen Fligel
und Blendrahmenunterstlick und an
wenigen Stellen zum Oberstlck

Wohnzimmer

Oben: Fensterfalzlifter (kein
Mangel)

Mitte: Luftundichtigkeiten an den
Fensterkreuzen

Wohnzimmer

Luftundichtigkeiten an den
Fensterkreuzen, Kampfer und
Blendrahmen leichte
Warmebricken am
Glasrandverbund (kein Mangel)

Wohnzimmer

Luftundichtigkeiten am
Fensterkreuz und Blendrahmen

i

|
Ellis Zimmer
Oben rechts: Fensterfalzllfter (kein
Mangel) Oben

mitte: Luftundichtigkeiten zwischen
Fligel und Oberstiick, am Kampfer
und am Fensterkreuz
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Ellis Zimmer
Oben links: Fensterfalzlifter (kein
Mangel) Oben

mitte und rechts:
Luftundichtigkeiten zwischen Fligel
und Oberstlick, am Fensterkreuz
und am Kampfer

Ellis Zimmer

Luftundichtigkeiten zwischen Flu-
gel und Blendrahmenunterstick,
insbesondere am Pfosten und in
der Nahe des unteren Scharniers
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